
Система 1 Закр. расх. на подаче Система 2 Закр. расх. на подаче

за период 14.09.2024 13.10.2024 Gнаим.= 0 Gнаим.= 0

Gнаиб.= 30 Gнаиб.= 1500

Адрес потребителя ВНИИССОК Дружбы 23 Tхвс1 = 5 °C Tхвс2= 15 °C 

Ответственное лицо телефон PL1 [л/имп]= 100 PL4 [л/имп]= 100

PL2 [л/имп]= 1 PL5 [л/имп]= 100
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 7183 PL3 [л/имп]= 0 PL6 [л/имп]= 0

tпод    tобр    tдоп P1 P2 tпод    tобр    tгвс P1 P2 Ошибка
 [ºС]   [ºС]   [ºС] [МПа] [МПа] код период  [ºС]   [ºС]   [ºС] [МПа] [МПа] код период прибора

14.09.2024 00:00 1,64 281,69 0,00 0,00 72,12 66,04 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 14,70 0,00 42,32 32,03 0,00 0,00 0,00 0 0 0 24
15.09.2024 00:00 1,76 278,50 0,01 0,00 72,07 65,43 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 17,60 0,00 42,24 32,13 0,00 0,00 0,00 0 0 0 24
16.09.2024 00:00 1,67 273,50 0,16 0,00 72,11 65,67 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 15,20 0,00 36,23 32,20 0,00 0,00 0,00 4 10 4 24

Итого: 5,07 833,69 0,17 0,00 72,10 65,71 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 47,50 0,00 40,26 32,12 0,00 0,00 0,00 4 10 4 72

14.09.2024 0 35936

17.09.2024 0 36008

72

Подпись

Дата

ОшибкаГВС     
V6 [м3]   

0,00

0,00 421119,53

421072,03

G4-G5  
м3

Отопление 
[Гкал]

Ошибка Подача 
V4 [м3]   

Обратка 
V5 [м3]   

55459,50

6920,98 476579,03

м3

55507,00

Отопл G4   
[Гкал] м3

6920,98 476579,03

Подача 
V1 [м3]   

Обратка 
V2 [м3]   

Подпитка 
V3 [м3]   

0,00

0,00

0,00

G1-G2  
м3

696315,83

697149,34

-47,505,07 833,69 0,17 0,00833,51 0,00 47,50

Тнар    [час]

104,99

G2   
м3

G6
м3

G5   
м3

12160,15

G1   
м3

696420,81

697254,50 105,16

[Гкал]

12155,08

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

0,00

G3

Теплоноситель 
[Гкал]

Тнар    [час]

14.10.2024 14:13

Показания прибора с 
нарастающим итогом

Итого:

Дата

Отопл
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